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Настоящее руководство по эксплуатации САНТ.411152.107-02 РЭ содержит краткие сведения о счет-
чике  электрической энергии трехфазном многофункциональном СЕ308 С36, (в дальнейшем – счетчик). 
Полная информация о счетчике содержится в руководстве по эксплуатации САНТ.411152.107-03 РЭ, ко-
торое расположено на сайте производителя по адресу: http://www.energomera.ru/documentations/ce308_
c36_re_bg.pdf. 

При изучении, эксплуатации счетчика необходимо дополнительно руководствоваться формуляром 
САНТ.411152.107-01 ФО, входящим в комплект поставки счетчика, и руководством по эксплуатации 
САНТ.411152.107-03 РЭ.

К работе со счетчиком допускаются лица, специально обученные для работы с напряжением до 1000 В 
и изучившие руководства по эксплуатации.
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1 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
По безопасности эксплуатации счетчик удовлетворяет требованиям безопасности по ГОСТ 22261-94 

и ГОСТ 12.2.091-2012.
 По способу защиты человека от поражения электрическим током счетчик соответствует классу  

II ГОСТ 12.2.091-2012.
Изоляция между всеми цепями тока и напряжения, соединенными вместе и «землей» выдерживает в 

течение 1 мин напряжение 4 кВ переменного тока частотой 50 Гц. Во время испытания выводы электри-
ческого испытательного выходного устройства, интерфейсные цепи соединены с «землей» («земля» – это 
проводящая пленка из фольги, охватывающая счетчик и присоединенная к плоской проводящей поверх-
ности, на которой установлен цоколь счетчика).

Изоляция между всеми цепями тока и напряжения, соединенными вместе и «землей», выдерживает 
воздействие импульсного напряжения 6 кВ. Во время испытания, выводы электрического испытательного 
выходного устройства, должны быть соединены с «землей».

Сопротивление изоляции между корпусом и электрическими цепями не менее:
20 MОм –  в рабочих условиях применения (п. 2.1);
7 MОм – при температуре окружающего воздуха (40±2)°С, относительной влажности воздуха 93%.
Монтаж и эксплуатацию счетчика необходимо вести в соответствии с действующими правилами тех-

нической эксплуатации электроустановок.
Не класть и не вешать на счетчик посторонних предметов, не допускать ударов.

2 ОПИСАНИЕ СЧЕТЧИКА И ПРИНЦИПОВ ЕГО РАБОТЫ
2.1 Назначение
Обозначение модификации счетчика на Рисунке 2.1.
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Таблица 2.1

Обозначение Интерфейс Обозначение

O Оптический интерфейс (ОИ) Q Реле отключающее

P PLC-интерфейс Y 2 направления учета

R1
Радиоинтерфейс со 

 встроенной антенной

D

V
Контроль вскрытия крышки зажимов

F Датчик магнитного поля

Обозначение модулей связи: RP03 —  Комбинированный модуль.

Дополнительные исполнения: См. Таблицу 2.1

Интегрированные интерфейсы связи: см. таблицу 2.1

Номинальный, базовый, (максимальный) ток: 6-5(100) A.

Номинальное напряжение (фазное): 4-230 В.

Класс точности: 7-1/1. 

Тип корпуса: C36 – для наружной установки.

СЕ308 C36  ХХХ ХX . X…Х   XXXX

Рисунок — 2.1

и кожуха

Дополнительные 
программно-аппаратные 

опции

Устройство считывания счетчиков 
СЕ901 RUP-02 в комплекте
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Примечание – Литера D в обозначении наименования отсутствует на корпусе счетчика и наносится в
обозначении на упаковку.
Сведения о сертификации счетчика приведены в формуляре САНТ.411152.107-01 ФО.
Счетчик является трехфазным, непосредственного включения и предназначен для измерения активной 

и реактивной электрической энергии в трехфазных четырехпроводных цепях переменного тока.
Основные области применения: однотарифный и многотарифный учет электрической энергии в ком-

мунальной энергетике, а именно в частном секторе: коттеджных поселках, садовых товариществах, жи -
лищных и гаражных кооперативах.

Счетчик предназначен для автономной работы или в составе автоматизированных информационно-
измерительных систем коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ (АСКУЭ).

Счетчик предназначен для наружной установки, может использоваться без дополнительной защиты от 
окружающей среды и устанавливаться на опоре линии электропередачи или фасаде здания.

Нормальные условия применения:
-температура окружающего воздуха (23±2) °С;
-относительная влажность окружающего воздуха (30-80) %;
-атмосферное давление от 70 до 106,7 кПа (537-800 мм рт.ст.);
-частота измерительной сети (50±0,5) Гц;
-форма кривой напряжения и тока измерительной сети – синусоидальная с коэффициентом несину -

соидальности не более 5%.
Рабочие условия применения
-Счетчик подключается к трехфазной сети переменного тока и устанавливается на опорах линий элек -

тропередачи или фасадах зданий без дополнительной защиты от окружающей среды с рабочими усло -
виями применения:

-температурный диапазон от минус 40 до 70°С
-относительная влажность окружающего воздуха (30-98)%;
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-атмосферное давление от 70 до 106,7 кПа (537-800 мм рт.ст.);
- частота измерительной сети (50±2,5) Гц;
- форма кривой напряжения и тока измерительной сети – синусоидальная, с коэффициентом несину-

соидальности не более 8 %.
2.2 Условия окружающей среды
По устойчивости к климатическим воздействиям счетчик относится к группе 4 по ГОСТ 22261-94, с 

расширенным диапазоном по температуре и влажности, удовлетворяющим исполнению Т категории 3 
по ГОСТ 15150-69.

По устойчивости к механическим воздействиям счетчик относится к группе 2 по ГОСТ 22261-94.
Счетчик защищен от проникновения пыли и воды. Степень защиты счетчика — IР64 по ГОСТ 14254-96.
Счетчик прочен к одиночным ударам c максимальным ускорение 300 м/с2.
Счетчик прочен к вибрации в диапазоне частот (10-150) Гц. 
Корпус счетчика выдерживает воздействие ударов пружинным молотком с кинетической энергией  

(0,20±0,02) Дж на наружные поверхности кожуха, включая окна и на крышку зажимов.
Детали и узлы счетчика, предназначенные для эксплуатации в районах с тропическим климатом, в ча-

сти стойкости к воздействию плесневых грибов соответствуют требованиям ГОСТ 9.048-89. Допускаемый 
рост грибов до 3 баллов по ГОСТ 9.048-89.

2.3 Состав счетчика
2.3.1 В состав счетчика входят счетчик CE308 C36 746 OPR1.QYVF RP03 и устройство считывания счет-

чиков СЕ901 RUP-02.
Примечание –Устройство считывания счетчиков СЕ901 RUP-02 в комплект поставки не входит и по-

ставляется отдельно по заказу Потребителя.
2.3.2 Комплект поставки счетчика приведен в Таблице 2.2.
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Таблица 2.2

Наименование Обозначение документа Кол. Примечание

1 Счетчик электрической энергии  
CE308 C36 746 OPR1.QYVF RP03 1

2 Руководство по эксплуатации САНТ.411152.107-02 РЭ 1

3 Формуляр САНТ.411152.107-01 ФО 1

4 Держатель 1

5 Держатель проводов 1

6 Коробка 1 Индивидуальная  
потребительская  

тара7 Пакет полиэтиленовый 2

2.4 Технические характеристики
Счетчики удовлетворяют требованиям ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012 (для класса 1),          ГОСТ 31819.23-2012 

 в части измерения реактивной энергии.
Гарантированными считают технические характеристики, приводимые с допусками или предельными 

значениями. Значения величин без допусков являются справочными. 
Основные технические характеристики приведены в Таблице 2.3.
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Таблица 2.3

Наименование характеристики Значение  параметра

Класс точности:
по активной энергии

по реактивной энергии
1
1

Номинальное напряжение (Uном), В 3x230/400

Установленный рабочий диапазон напряжения, В от 198 до 253

Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 120 до 265

Предельный рабочий диапазон напряжения, В от 0 до 440

Базовый/максимальный ток (Iб/Iмакс), А 5/100

Частота сети, Гц 50±2,5

Порог чувствительности, А, не более 0,002Iб

Пределы основной относительной погрешности измерения  
напряжения переменного тока в диапазоне от 120 до 265 В, % ± 1
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Наименование характеристики Значение  параметра

Пределы основной относительной погрешности измерения напряже-
ния переменного тока в диапазоне от 0,05 Iб до Iмакс, % ± 1

Пределы допускаемой основной относительной погрешности 
при измерении частоты сети в рабочем диапазоне частот от 47,5 до 

52,5 Гц, %
± 0,1

Полная / активная мощность, потребляемая каждой цепью напряжения 
при номинальном значении напряжения, В• 10/ 2

Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока, В А, не более 0,3

Максимальный коммутируемый ток на контактах реле, А 100

Предел основной абсолютной погрешности хода часов, c/сутки ±0,5

Суточная коррекция хода часов, с ±29

Длительность хранения информации при отключении питания, лет, не менее 16

Количество тарифов до 4

Количество тарифных зон в сутках до 24
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Наименование характеристики Значение  параметра

Количество сезонных расписаний до 12

Количество исключительных дней до 64

Количество суточных тарифных расписаний до 36

Глубина хранения показаний энергии на конец суток, зафиксированных 
по тарифам, суммарно по всем фазам, суток 128

Глубина хранения показаний энергии на конец суток, зафиксированных 
по тарифам, отдельно по каждой фазе, суток 31

Глубина хранения показаний энергии на конец месяца, зафиксированных 
по тарифам, суммарно по всем фазам и отдельно по каждой фазе, месяцев 36

Глубина хранения показаний энергий на конец года, зафиксированных 
по тарифам и суммарно по всем фазам, лет 12

Глубина хранения профиля при периоде усреднения 30 минут, суток 180

Период усреднения профилей нагрузки, мин 1; 3; 5; 10; 15; 30; 60
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Наименование характеристики Значение  параметра

Журналы событий Подробно см.
САНТ.411152.107-03 РЭ

Значение постоянной счетчика в имп./(кВт⋅ч) или имп./(квар⋅ч) 1000

Номинальное (допустимое) постоянное напряжение электрических ис-
пытательных выходов, В, не более 10 (24)

Номинальное (допустимое) значение тока электрических испытатель-
ных выходов, мА, не более 10 (30)

Длительность импульсов на электрических испытательных выходах, мс 35

Время обновления показаний, с 1

Скорость обмена через оптический порт, бод 9600

Время готовности к полноценному функционированию после подачи 
номинального напряжения, с, не более 5

Масса (без металлического основания), кг, не более 2,1

Габаритные размеры  (высота; ширина; длина), мм, не более 270х189х76



14

Наименование характеристики Значение  параметра

Степень защиты IP IP64

Средняя наработка до отказа, ч, не менее 220000

Средний срок службы, лет 30

Установленный рабочий диапазон температур, °С от минус 40 до плюс 70

Контроль вскрытия  крышки  зажимов и кожуха
Журнал вскрытия крышки  

зажимов и кожуха

Защита от несанкционированного доступа
Пароль счетчика, пломби-
руемая крышка зажимов

2.5 Устройство и работа счетчика
Конструкция счетчика соответствует требованиям ГОСТ 31818.11-2012  и конструкторской докумен-

тации предприятия-изготовителя.
Счетчик выполнен в пластмассовом корпусе без дисплея для крепления на опору линии электропере-

дачи или  на фасад здания с помощью металлического основания.
Конструктивной особенностью счетчика является отсутствие дисплея. Для съема показаний использу-

ется устройство считывания счетчиков СЕ901 RUP-02.
Внешний вид счетчика приведен в Приложении А.
На лицевой панели счетчика расположены:
-световой индикатор функционирования;
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- световой индикатор количества активной энергии «A»;
- световой индикатор количества реактивной энергии «R»;
- оптический порт.
В счетчике функционируют электрические испытательные выходы. При включении счетчика электри-

ческие испытательные выходы функционируют как поверочные выходы активной и реактивной энергии. 
Поверочный выход активной энергии может быть задействован по команде через интерфейс для повер-
ки точности хода часов счетчика.

Световые индикаторы количества энергии (оптические испытательные выходы) работают с частотой 
электрических испытательных выходов и могут быть использованы для поверки счетчика.

Зажимы для подключения счетчика к сети и зажимы электрических испытательных выходов электри-
ческих испытательных выходов закрываются прозрачной пластмассовой крышкой.

Внутри счетчика располагаются:
- модуль питания;
- интерфейсные модули;
- модуль измерения;
- датчики тока;
- отключающее реле.
Токи нагрузки измеряются с помощью шунтов, напряжения – с помощью резистивных делителей. Пре-

образование мгновенных значений  входных аналоговых величин в цифровые коды выполняется с по-
мощью аналого-цифровых преобразователей встроенные в измерители каждой фазы. Микроконтроллер  
выполняет расчет среднеквадратичных значений токов, напряжений, коэффициентов мощности, частоты 
сети, активной и реактивной мощностей и энергий, и на основе вычисленных энергий выдает сигналы об 
энергопотреблении на оптические и электрические испытательные выходы. Информация о результатах из-
мерений и вычислений хранится в энергонезависимой памяти счетчика и выдается через интерфейсы связи.

Счетчик обеспечивает обмен информацией с внешними устройствами обработки данных через сле-
дующие интерфейсы:
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- оптический;
- радиоинтерфейс 434 МГц;
- радиоинтерфейс 868 МГц;
- PLC-интерфейс.
Связь через оптический интерфейс выполняется с помощью оптического порта, который предназначен 

для локального считывания данных.
Радиоинтерфейс 434 МГц предназначен для работы счетчика в АСКУЭ.
Радиоинтерфейс 868 МГц предназначен для обмена данным с устройством считывания счетчиков 

СЕ901 RUP-02. 
PLC-интерфейс предназначен для работы счетчика в АСКУЭ и обеспечивает возможность обмена дан-

ными со счетчиком по всем трем фазам, а также для обмена данным с устройством считывания счетчи-
ков СЕ901 RUP-02.

В счетчике реализованы следующие функции:
- многотарифный учет активной и реактивной электроэнергии по двум направлениям;
- ведение архивов накоплений на конец расчетных периодов (сутки, месяц, год) суммарно по всем 

фазам и на конец суток отдельно по каждой фазе;
- ведение профилей активной и реактивной энергии, с возможностью настройки времени усреднения;
- измерение параметров сети: активной, реактивной, полной мощности по фазам и суммарно, фазных 

напряжений и токов, углов между током и напряжением по каждой фазе; углов между фазными напря-
жениями, коэффициентов мощности по каждой фазе и трехфазного, частоты;

- контроль полной, активной, реактивной мощности;
- контроль фазных напряжений;
- контроль фазных токов;
- контроль частоты сети;
- контроль чередования фаз;
- контроль обрыва фазного провода;
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- контроль обрыва нулевого провода;
- учет времени;
- самодиагностика;
- защита информации;
- контроль вскрытия крышки зажимов и кожуха;
- контроль воздействия магнитным полем;
- ненормированное измерение температуры внутри корпуса;
- сигнализация через интерфейс о нештатных ситуациях;
- журналы событий;
- отключение нагрузки по отклонению частоты сети, напряжения на каждой фазе, превышению до-

пустимого тока на каждой фазе, по превышению лимит активной потребляемой мощности, или прямое 
через интерфейс.

Счетчик имеет восьмиразрядный электронный счетный механизм, осуществляющий учет активной и 
реактивной энергии в кВт·ч и квар·ч соответственно, суммарно и по четырем тарифам в двух направлени-
ях, два младших разряда указывают доли кВт·ч (квар·ч).

Время изменения показаний счетного механизма соответствует требованиям ГОСТ 31818.11-2012, 
ГОСТ 31819.21-2012 и ГОСТ 31819.23-2012.

Информация о форматах вывода на дисплей устройства считывания счетчиков СЕ901 RUP-02 и через 
интерфейс измеренных, вычисленных и накопленных параметров приведена в таблице 2.4.

Точность хода часов внутреннего таймера в диапазоне температур от минус 40 до плюс 70 °C не пре-
вышает ±0,5 с/сут.
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Таблица 2.4

Наименование параметра Единица  
измерения

Число разрядов слева/
справа от запятой

Напряжение В /2

Ток А /3

Активная мощность кВт /4

Реактивная мощность квар /4

Полная мощность кВА /4

Коэффициент мощности - /3

Угол между током и напряжением º /1

Частота сети Гц /2

Активная энергия кВт•ч 6/2

Реактивная энергия квар•ч 6/2

Значения профилей нагрузки активной энергии кВт•ч /2

Значения профилей нагрузки реактивной энергии квар•ч /2

Тарифный учет обеспечивается с помощью двух тарифных расписаний (активного и пассивного) с за-
данием даты активации пассивного расписания. Каждое тарифное расписание позволяет задавать до 36 
суточных расписаний переключения тарифов с 24 точками переключения тарифов в каждом, до 12 се-
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зонных программ с датой начала действия недельного расписания с указанием суточного тарифного рас-
писания на каждый день недели, до 64 исключительных дней с указанием даты и номера суточного та-
рифного расписания.

3 Подготовка счетчика к работе
3.1 Эксплуатационные ограничения
Напряжения, подводимые к параллельным цепям счетчика, не должны превышать 265 В.
Ток в последовательных цепях счетчика не должен превышать значения максимального тока – 100 А.
3.2 Распаковывание
Извлечь счетчик из индивидуальной упаковки, произвести наружный осмотр счетчика и проверить 

комплектность.
Убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса и крышки зажимов, наличии и сохранно-

сти пломб изготовителя и государственного поверителя.
3.3 Порядок установки
К работам по монтажу счетчика допускаются лица, прошедшие инструктаж по техники безопасности 

и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей для электроустановок 
до 1000 В.

ВНИМАНИЕ! ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЦЕПЕЙ ВЫПОЛНЯТЬ ПРИ ОБЕСТОЧЕННОЙ СЕТИ.
Закрепить металлическое основание и держатель проводов на опору линии электропередачи с помо-

щью монтажной ленты шириной 20 мм или на фасад здания. 
Снять крышку зажимов и установить счетчик на металлическое основание с помощью зацепов на зад-

ней стенке корпуса, закрепив его с помощью фиксирующей планки.
Зачистить провода от изоляции на величину около 22 мм. Зачищенный участок провода должен быть 

ровным и без изгибов.
Диаметр подключаемых к счетчику проводов зависит от возможного максимального тока в последо-

вательных цепях. Справочные характеристики СИП-проводов приведены в Таблице 3.1.
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Таблица 3.1

Характеристики Значения

Токовая нагрузка, А 70 95 115

Наружный диаметр провода, мм 22 26 30

Сечение жилы, мм2 16 25 35

Номинальный диаметр неизолированной  
токопроводящей жилы, мм 4,9 5,9 6,9

Ослабить винты зажимов держателя проводов, пропустить провода в отверстия зажимов.
Пропустить провода в отверстие крышки зажимов.
Подключить счетчик к трехфазной сети, соблюдая последовательность подключения фаз и нейтра-

ли, и закрепив подводящие провода в зажимах колодки в соответствии со схемой, указанной на лице-
вой панели счетчика или приведенной в Приложении Б. Нумерация контактов счетчика приведена на  
Рисунке Б.3 Приложения Б.

Устанавливать провод в контактный зажим следует без перекосов. Не допускается попадание в за-
жим участка провода с изоляцией, а также значительный выступ оголенного участка за пределы колодки.

Сначала следует затягивать верхний винт. Легким подергиванием провода убедиться, что он зажат. За-
тем затянуть нижний винт. После выдержки в несколько минут подтянуть соединение еще раз.

При необходимости, подключить электрические испытательные выходы в соответствии со схемой, при-
веденной в приложении Б. Номинальное напряжение питания 10 В, максимальное напряжение должно 
быть не более 24 В. Максимальный ток  должен быть не более 30 мА.

Установить крышку зажимов, зафиксировать двумя винтами, надеть навесную пломбу и опломбировать.
Затянуть винты зажимов держателя проводов.
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  Подать на счетчик напряжение сети. Через 5 с после включения должен включиться световой инди-
катор функционирования.

Для подключения счетчика к компьютеру через оптический порт может использоваться считывающая 
головка (ИНЕС.426477.011) с USB-интерфейсом или любая другая, выполненная в соответствии с реко-
мендациями ГОСТ IEC 61107-2011. 

Параметры последовательного порта при работе  через оптический порт: 
- скорость обмена — 9600 бод;
- вид паритета – четность;
- количество битов данных – 8;
- количество стоп-битов – 1.
Выполнить установку даты и времени в часах счетчика, если они не соответствуют действительным 

(подробно см. САНТ.411152.107-03 РЭ).
3.4 Подготовка к работе
Счетчики, выпускаемые предприятием-изготовителем, имеют заводские установки согласно перечню 

программируемых параметров, приведенных в приложении к формуляру.
Параметры, не указанные в приложении к формуляру, имеют начальные значения, приведенные в ру-

ководстве по эксплуатации САНТ.411152.107-03 РЭ.
Изменение заводских установок производится согласно руководству по эксплуатации САНТ.411152.107-

03 РЭ организациями, уполномоченными проводить настройку счетчика.

4 Порядок работы
Режимы снятия показаний с помощью устройства считывания счетчиков СЕ901 RUP-02. 
Снятие показаний с помощью устройства считывания счетчиков СЕ901 RUP-02 выполняется через ра-

дио- или PLC-интерфейс и возможно в ручном режиме и в режиме автоматического отображения. Данные 
об энергопотреблении и другие параметры отображаются на дисплее устройства считывания счетчиков. 
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Подробно см. САНТ.418123.004 РЭ.
Автоматизированный режим снятия показаний.
Доступ к данным об энергопотреблении в автоматизированном  режиме возможен через оптический 

порт, радио- или PLC-интерфейс с помощью ПЭВМ или АИИС КУЭ. Подробно см. САНТ.411152.107-03 РЭ.

5 Поверка счетчика
Счетчик подлежит государственному метрологическому контролю и надзору.
Поверка счетчика осуществляется только органами Государственной метрологической службы или ак-

кредитованными метрологическими службами юридических лиц.
Поверка выполняется согласно документу «Счетчики электрической энергии трехфазные многофунк-

циональные СЕ308. Методика поверки САНТ.411152.107 Д1», при выпуске из производства, после сред-
него ремонта или периодически.

Периодичность поверки — один раз в 16 лет.

6 Техническое обслуживание
К работам по техническому обслуживанию счетчика допускаются лица, прошедшие инструктаж по тех-

нике безопасности и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей для 
электроустановок до 1000 В. 

Перечень работ по техническому обслуживанию и периодичность технического обслуживания при-
ведены в таблице 6.1. 
Таблица 6.1

Перечень работ по техническому обслуживанию Периодичность

1 Проверка надежности подключения силовых цепей счетчика. В соответствии с графиком планово-
предупредительных работ  

эксплуатирующей организации.2 Проверка функционирования.
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Для проверки надежности подключения силовых цепей счетчика необходимо:
- снять пломбу крышки зажимов, отвернуть два винта крепления и снять крышку зажимов;
- удалить пыль с клеммной колодки с помощью кисточки; 
- подтянуть винты клеммной колодки крепления проводов силовых цепей;
- установить крышку зажимов, зафиксировать двумя винтами и опломбировать.
ВНИМАНИЕ! РАБОТЫ ПРОВОДИТЬ ПРИ ОБЕСТОЧЕННОЙ СЕТИ.
Проверка функционирования выполняется на месте эксплуатации счетчика: силовые цепи нагружают 

реальной нагрузкой – счетчик должен вести учет электроэнергии. 
Проверку разряда литиевой батареи и отсутствия нарушений в работе счетчика выполняют путем визу-

ального считывания информации из счетчика с помощью устройства считывания счетчиков СЕ901 RUP-02 
или считыванием информации из счетчика через оптический порт с использованием компьютера.

При визуальном считывании данных из счетчика на дисплее устройства считывания счетчиков СЕ901 RUP-
02 не должны появляться знак разряда литиевой батареи     и знак предупреждения , которые свидетель-
ствуют о возможных нарушениях в работе счетчика. Перечень возможных нарушений приведен в Таблице 6.2.
Таблица 6.2

Признаки, выводимые 
на дисплей устройства 
считывания счетчика

Описание Способ устранения

Знак разряда  
литиевой батареи

Зафиксирован факт разряда  
литиевой батареи в счетчике. Заменить литиевую батарею.

Знак предупреждения

Наличие несчитанных записей в 
журналах самодиагностики, воздей-
ствия магнитным полем, вскрытия 
крышки зажимов, попыток несанк-

ционированного доступа.

Считать через любой из интерфейсов 
счетчика журналы самодиагностики, 

воздействия магнитным полем, вскры-
тия крышки зажимов, попыток несанк-

ционированного доступа.
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Замену литиевой батареи рекомендуется выполнять на обесточенном счетчике. Для замены необхо-
димо удалить пломбы энергоснабжающей организации, снять крышку зажимов, снять защитную крышку 
батарейного отсека, извлечь батарею, разъединить разъем, установить новую батарею. Рекомендуемая ли-
тиевая батарея –  LS14250E компании SAFT. Литиевая батарея должна быть формата 1/2AA с разъемом и 
иметь следующие технические характеристики: напряжение питания +3,6 В; емкость не менее 1200 мA·ч; 
рабочий температурный диапазон от минус 40 до 85 �С; саморазряд не более 1% в год.

После замены литиевой батареи установить крышки батарейного отсека и зажимов на прежнее ме-
сто, установить в счетчике текущие дату и время.

7 Текущий ремонт
Возможные неисправности и способы их устранения потребителем приведены в Таблице 7.1.
Таблица 7.1

Наименование неисправности 
и внешнее проявление

Вероятная
причина

Способ
устранения

1 Не включен световой  
индикатор питания.

1 Нет напряжения на клеммах 
счетчика.

2 Отказ в электронной схеме 
счетчика.

1 Проверить наличие напря-
жений на клеммах счетчика.

2 Направить счетчик в ремонт.

2 При подключении счетчика к 
нагрузке направление учета элек-

троэнергии не соответствует  
истинной.

1 Неправильное подключение 
цепей счетчика.

1 Проверить правильность 
подключения цепей.
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Наименование неисправности 
и внешнее проявление

Вероятная
причина

Способ
устранения

3 При периодической поверке 
погрешность вышла за пределы 

допустимой.

1 Отклонение параметров эле-
ментов, определяющих точность 

в электронной схеме счетчика.
2 Отказ в электронной схеме 

счетчика.

1 Направить счетчик в ремонт.

Ремонт осуществляется заводом-изготовителем или юридическими и физическими лицами, имеющи-
ми лицензию на проведение ремонта счетчика. 

После проведения ремонта счетчик подлежит поверке.

8 Хранение
Счетчик  до введения в эксплуатацию должен  храниться  в  складских  помещениях  потребителя (по-

ставщика) в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 
40 °С и относительной влажности воздуха 80 % при температуре 25 °С.

9 Транспортирование
Счетчики транспортируются в закрытых транспортных средствах любого вида.
Предельные условия транспортирования: 
- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С; 
- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 35 °С;
- атмосферное давление от 70 до 106,7 кПа (537 – 800 мм рт. ст.); 
- транспортная тряска в течение 1 ч с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 80 до 120 в минуту.
Примечание — При крайних значениях диапазона температур транспортирование счетчиков следует 

осуществлять в течение не более 6 ч.
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При погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании должны соблюдаться требования мани -
пуляционных знаков указанных на упаковке счетчика.

10 Тара и упаковка
Упаковка счетчиков, эксплуатационной и товаросопроводительной документации выполняется в соот -

ветствии с чертежами предприятия-изготовителя.
Подготовленный к упаковке счетчик помещается в полиэтиленовый пакет и укладывается в потреби -

тельскую тару из картона.
Эксплуатационная документация находится в потребительской таре сверху изделия. 
Упакованные в потребительскую тару (картонные коробки) счетчики в групповых упаковках (термоуса -

дочная пленка) уложены в транспортную тару, представляющую собой деревянный поддон с полиэтиле -
новой пленкой обмотанный стрейч-пленкой согласно чертежам предприятия-изготовителя.

В ящик вложена товаросопроводительная документация, в том числе упаковочный лист, содержащий 
следующие сведения:

– наименование и условное обозначение счетчиков и их количество;
– дата упаковывания;
– подпись ответственного за упаковку;
– штамп ОТК.
Габаритные размеры грузового места, масса нетто, масса брутто соответствуют требованиям конструк -

торской документации предприятия-изготовителя.

11 Маркирование и пломбирование
На лицевую панель счетчика нанесены офсетной печатью или другим способом, не ухудшающим качества:
- условное обозначение типа счетчика – СЕ308;
- класс точности по ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012;
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- постоянная счетчика;
- штрих-код, включающий заводской номер счетчика;
- год изготовления,
- базовый и максимальный ток;
- номинальная частота сети;
- число элементов и номинальное напряжение сети;
- товарный знак изготовителя – ЭНЕРГОМЕРА ®;
- обозначение стандартов – ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012.

- знак утверждения типа средств измерений —         ;
- знак обращения продукции на рынке таможенного союза (евразийское соответствие) -          ;

- знак для счетчиков в изолирующем корпусе класса защиты II -         ;
- обозначение протокола обмена со счётчиком — DLP;
- испытательное напряжение изоляции (символ С2 по  ГОСТ 23217-78);
- число фаз и число проводов цепи, для которой счетчик предназначен в виде графического обозна-

чения по ГОСТ 25372-95;
- тип корпуса и интерфейсов в соответствии со структурой условного обозначения счетчика, приве-

денной в п.2.1;
- маркировка световых индикаторов: функционирования         , учета активной энергии «А», учета ре-

активной энергии «R»;
- схема включения счетчика;
- сетевой адрес счетчика;
- надпись РОССИЯ.
Кожух пломбируется пломбами: поверителя и ОТК в соответствии с рисунком 11.1.
Крышка зажимов пломбируются организацией, обслуживающей счетчик, в соответствии с рисунком 11.1.



28

Пломба с оттиском поверительного клейма Пломба обслуживающей
организации

Пломба ОТК

Рисунок 11.1
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Габаритный чертеж и установочные размеры счетчика

Пломба обслуживающей
организации

125487364587126544442
7

0

189 76
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Схемы подключения счетчика

Рисунок Б.1 – Схема подключения счетчика

ВНИМАНИЕ! МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, ПОДАВАЕМОЕ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ВЫХОДЫ,  
ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ 24 В, МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ 30 мА!

Рисунок Б.2 – Схема подключения электрических испытательных выходов счетчика
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Рисунок Б.3 – Схема расположения клемм на зажимной плате счетчика
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